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① 概要表は棟別を原則とし，複数の棟がある場合は，その棟ごとの名称を記

入する。 

② ネオン管灯設備を設置する場合は，その他の（ ）内に設備名を記入する。 

③～⑥ 動力消防ポンプ設備概要表に準ずる。 

⑦ 建築物又はネオン管灯設備に係る最大負荷電流の合計数値を記入する。た

だし，共同住宅等で最大負荷電流がとれないものは，ブレーカーの合計容量 

を記入する。 

⑧ 間柱，根太，天井，下地及び野縁に使用する材料名を記入し，鉄網は該当

するものを○で囲む。なお，ネオン管灯設備を設置する場合は省略する。 

⑨ 製造会社名，型式を記入する。 

⑩ 該当するものを○で囲む。 

⑪ 受信機の設置場所を記入する。 

⑫⑬ 該当するものを○で囲む。 
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⑭ 電流設定値及び定格電圧値を記入する。 

⑮⑯ 該当するものを○で囲む。 

⑰ 変流器の設置場所を記入する。 

⑱⑲ 該当するものを○で囲む。 

⑳～○23  警戒電路の定格電流，定格電圧，周波数及び変流器の定格電流値を記

入する。 

○24  該当するものを○で囲む。 

○25  該当するものを○で囲み，個数を記入する。 

○26  音響装置の設置場所を記入する。 

○27○28動力消防ポンプ設備概要表⑯⑰に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


